
HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM






     Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu talimatnamenin amacı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri tesislerinin yangınlara karşı korunması, yangın halinde; anında söndürülmesi, büyümesi ve yayılmasının önlenmesi, herhangi bir şekilde çıkacak yangında can ve mal kaybının en aza indirilmesi konularında alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulama esas ve usullerini açıklamaktadır.


Kapsam

MADDE 2- Bu talimatname Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri tesislerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri, yangının ısı. duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşabilecek can güvenliğine yönelik tehlikelerin en aza indirmek için gerekli, kullanım ve bakım esaslarını kapsar.


Yasal Dayanak

MADDE 3-7126 Sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9. Maddesi gereğince hazırlanmış olan 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 12.062002 tarihli ve 2002/4390 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" gereği tanzim edilmiş olan 20.01.2003 tarihli ve 268 sayılı "Sağlık Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine göre bu talimatname hazırlanmıştır.


Uygulama

MADDE 4- Bu talimatname Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri birimlerinde uygulanır.


Görev Yetki ve Sorumluluk

MADDE 5- Yönetmelik ve yönerge gereği hazırlanmış olan bu talimatnamenin uygulanmasından, tedbirlerin saldırı imasından, ekiplerin oluşturulmasından, eğitiminden, sevk ve idaresinden birim amirleri ve binalarda bulunan en üst amir sorumludur.


Sorumluluk ve Yasaklar

MADDE 6- a) Yangını haber verme: Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığını veya dumanını görenlerin; doğru tarif ederek, meşgul etmeden itfaiye TELEFON 110"a haber vermesi zorunludur. Bir yandan da mevcut yangın söndürme malzemeleri ile başlangıç halindeki yangın söndürülmeye çalışılacaktır.


b) Park yasağı: Araçların , yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmeleri, yol vermemeleri veya yaya kaldırımını aşacak şekilde park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.


c) Söndürme Maddelerine Müdahale: Her türlü sabit ve seyyar yanın söndürme cihazlarını ve malzemelerini bozmak, karıştırmak, kırmak veya kullanılamayacak hale getirmek yasaktır.


d)Açıkta Ateş Yakmak: Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri tesisleri içinde ve etrafında ateş yakılması küllerin ve atıklarının çevreye atılması yasaktır.


e) İhbar Telefonu: Yangın ihbar telefonu    (İTFAİYE TELEFON NO: 110),  Jandarma İmdat :156 , Polis İmdat :155, Hızır Acil 112, Zehir danışma: O 312 458 20 00.

Bina Sorumlusu: Bu talimatnamede yer alan yangın güvenliği ve yasaklarla ilgili
hususların uygulanmasında binada bulunan birim amiri en üst makama karşı sorumludur.


f) Yangın Söndürme Cihaz ve Tesisler: Yangın söndürücü tesis ve malzeme amacı dışında kullanılamaz. Kullananlar ve bu tür araç gerece zarar verenler hakkında yasal işlem yapılır.  7126Sayılı Sivil Savunma Kanununu ''Madde 55: Sivil Müdafaaya mahsus veya bu işe yarayan tesisleri,yangına müdahale   malzemelerini   kasten tahrip edenler veya hasara uğratanlar bir seneden beş seneye kadar ağır hapisle cezalandırılırlar".


h) İtfaiye Amirinin Talimatına Uyma: Yangın sırasında itfaiye personeli olay yerine intikal ettiğinde, bina yangın ekipleri itfaiyenin emrine girer ve itfaiye ile işbirliği içinde çalışır.


Tanımlar


MADDE 7- Bu talimatnamede geçen kavramlar aşağıda tanımlanmıştır.


İlgili Yönetmelik Terimi: 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 12.06,2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliktir."


Yönerge: Yönetmeliğe istinaden. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.


Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir.


Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılan ekiptir.


Acil Durum Planları: Acil durum gerektiren olaylarda yapılacak, müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilkyardım konularının nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde gereken planlardır.


Yangın Merdiveni : Yangın durumunda binadaki insanların ve hastanelerdeki hastaların emniyetli ve süratli bir şekilde yangından korunmuş kaçış merdivenidir. Yangın merdiveni çıkışları çok belirgin bir şekilde işaretlenecektir. En kötü görüş şartlarında bile , en uzak noktadan rahat okunacak şekilde işaretlenmiş olacaktır. Çok girift koridorlarda, lambalar sönük olduğu zamanlarda bile çıkış yönünün rahat bulunabilmesi için ışıklandırılmış çıkış işaretlemesi yapılmalıdır. Acil durumda çıkışı engelleyici hiçbir engel olmayacaktır.


Birimlerde kıymetli ve önemli evraka "YANGINDA İLK KURTARILACAKTIR" etiketi konulacaktır.

Yangın Türü :


A Sınıfı Yangınlar : Katı yanıcı Maddeler yangınıdır. (Odun. kömür, kağıt, ot vs.)


B Sınıfı Yangınlar : Sıvı Maddeler yangınıdır. ( Benzin, katran, benzol, boya, tiner vs.)


C Sınıfı Yangınlar:Gaz Maddeler yangınıdır ( Metan, bütan, havagazı, hidrojen, doğalgaz)


D Sınıfı Yangınlar :Hafif yanabilen metaller yangınıdır. (Sodyum, Lityum, magnezyum)


Binaların Kullanım Sınıfları 


Bina Tehlike Sınıflandırması


Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklilerine ait binaların büyük çoğunluğu düşük tehlike sınıfına girmektedir. Kazan daireleri, marangozhaneler, tamirhaneler ve atölyeler orta tehlike sınıfına girmektedir.


Hastane laboratuarları ve kaynak atölyeleri yüksek tehlike sınıfına girmektir.

İKİNCİ BÖLÜM





Genel Yangın Güvenliği  


Binalara İlişkin

MADDE 8-  Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binaları kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmeti amaçlı binalardır.


Bir yangın halinde, İtfaiye araçlarının Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarına ulaşması ve hiçbir engelle karşılaşmadan geçişine imkan sağlamak için yollara araçların park etmesi yasak olup bu konuda binadaki en büyük amir bu düzeni sağlatmakla sorumludur. Bina içindeki kapılar numaralandırılır, anahtarları güvenlik görevlilerinde veya acil durumlarda ulaşılacak, güvenli bir dolapta bulundurulur.


Kaçış Merdivenleri

MADDE 9- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri yangın merdiveni olan binalarında herhangi bir tehlike anında bu merdiven kullanılacaktır. Her katta dışarıya açılan kapısı mevcut olan merdivenlerin, çıkışını kolayca görülebilir, açık seçik olarak işaretlenecektir


Kaçış Yolları


MADDE 10- Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesine kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır.


Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemezler.


Yangın merdivenlerinin her an kullanmaya uygun şekilde bulundurulmasından binadaki birim amiri en üst makama karşı sorumludur.


Kaçış yolları her olasılık düşünülerek aydınlatma yapılacak, daima kaçış için açık tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Bölümleri ve Tesislerine İlişkin Hususlar


 Düzenli temizlik


MADDE 11 - a)Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarının kazan daireleri, sığınaklar, mutfaklar ve çatılar, asansörler, paratonerler, transformatörler, jeneratör gibi benzeri kısımların belirli aralıklarla temizlenmesi zorunludur, bu konuda binadaki en büyük amir bunu sağlamakla yükümlüdür.
TSE standartlarına uygunluk

MADDE 12- a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında bulundurulan, sıvılaştırılmış petrol gazı kullanılan araç gereç ve ocaklar ve müştemilatı TSE standartlarına ve usulüne uygun olacaktır.


Bahse konu yerlerdeki sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri ilgili firmanın yetişmiş elemanlarınca değiştirilecektir. Çay ocaklarında ve mutfaklarda kullanılanların dışında fazla tüp bulundurulmayacaktır. Yedekleme ve fazla tüpler binaların dışında bir yerde yedeklenecek ve depolanacaktır. Bu depolar zemin seviyesinden aşağıda olmayacaktır. Zeminden havalandırması bulunacaktır.


Bodrum katlarda sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri kullanılmayacaktır. Zorunlu olarak kullanılacak ise gaz kaçağı durumunda Özel havalandırma sistemi kurulacaktır.Sıvılaştırılmış petrol gazı kullanılan yerlerde gaz kaçağını uyaran detektör konulacaktır.


b)Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri mutfaklarında sıvılaştırılmış petrol gazı. doğalgaz ve LPG gazların kullanılmakta olduğu mekanlarda bir yangın halinde gelen gazı kesecek bir ana vana konulacak ve bu çok belirgin bir işaretle işaretlenecek,çalışan tüm personele de açılıp kapatılması öğretilecektir.


Bu mekanlarda bir tehlikeye karşı ana girişe ilaveten ikinci bir kaçış yolu düzenlenmiş olacaktır.

          c)Kazan dairelerine, mutfaklara, arşivlere, depolara, laboratuarlara ve benzeri yerlere ilgililerden başkasının girmesini yasaklayan "GİRMEK YASAKTIR" yazısı konulacaktır.

Laboratuarlar, atölyeler ve iş gereği kullanılan araç ve gereç dışında, idareden izinsiz , elektrik sobası, ocağı, ütüsü, kahve cezvesi, benzin, ispirto, gaz ve SPG ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılamaz


d)Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri mutfaklarında ve laboratuarlarda sıvılaştırılmış petrol gazı, doğalgaz ve LPG gazı kullanılan mekanlarda gaz kaçağı durumunda ikaz verecek detektörler bulundurulacaktır. Çalışır durumda bulundurulmasından binadaki en üst amir sorumludur.


Sığınaklar. Otoparklar ve çatılar


MADDE 13- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında özel yapılmış sığınak mevcut değildir. Ancak bir zaruret halinde bodrum katlar sığınak olarak kullanılacaktır. Kapalı otopark mevcut olmayıp, bahçe otopark olarak kullanılmaktadır.


Çatılar


MADDE 14- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarının çatılarında yangına sebebiyet verici faaliyet oluşturulamaz, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı Madde bulundurulamaz. Çatılar kullanılacak ise yangına karşı emniyet tedbirleri alınarak kullanılmalıdır. Bu hususta sorumluluk binadaki en üst amire aittir. Çatı giriş kapısı devamlı kilitli tutulacaktır. Çatı aralıkları periyodik olarak temizlenecektir.


Soba bacası bulunan binaların bacaları her yıl temizlenir.


Asansör


MADDE 15- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında mevcut asansör dairelerinde yangına karşı koruyucu tedbirler alınmış olacak, bakımları eksiksiz takip edilecek, ilgililerin dışında asansör dairelerine girilmeyecektir. Bu dairelerde yangına karşı gerekli tedbirler alınacak, yeteri kadar yangın söndürme cihazları konulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum Uyarı Sistemleri


Periyodik Testler ve Bakımlar

MADDE 16- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarındaki elektrik tesisatlarında, yılda bir defa her yılın Temmuz ayında gerekli bakımı yapılacak, eksiklikler giderilecektir. İlgili teknik elemanlarca kontrollerin yapıldığına ilişkin tanzim edilecek rapor dosyasında saklanacak, kontrollerde hazır bulundurulacaktır.


Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi Kaçış Yolları Aydınlatılması


MADDE 17- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında acil durumlarda kaçış yollarının aydınlatılması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

               Yangın uyarısı

MADDE 18- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında elle butona basılarak ikaz alarm veren ve otomatik olarak yangın uyarısı veren sistemler kuruludur.


Periyodik bakım 

MADDE 19 a)Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında kurulu bulunan, bir yangın halinde elle butona basılarak ikaz alarm veren ve otomatik olarak yangın uyarısı veren sistemler ilgili teknik elemanlarca çalışır halde tutulacaktır.


b) Otomatik algılama uyarı sistemleri ve elle ikaz alarm veren uyan sistemlerinin, her yıl Haziran ayı içerisinde çalışır halde bulunduğunu bildirir, ilgilerce hazırlanan raporlar dosyasında muhafaza edilecektir.

 
Yangın Söndürme istemleri

MADDE 20- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında kurulu bulunan yangın söndürmeye yarayan tesis, dolap ve benzeri araç gereç çalışır durumda bulundurulacaktır.


Sulu Söndürme Sistemleri


MADDE 21- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında kurulu bulunan, sulu söndürme yangın dolapları devamlı hizmete hazır bulundurulacaktır. Kapak üzerine çok belirgin bir şekilde YANGIN yazısı konulacaktır. Bu dolapların çalışır halde bulunduğunu bildirir, ilgili teknik elemanlarca her yılın Ağustos ayında tanzim edilecek rapor dosyasında muhafaza edilecektir. Denetimlerde gösterilecektir

Köpüklü, Gazlı ve Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri


MADDE 22- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında çoğunlukla kuru kimyevi tozlu, altı kilogramlık elde taşınabilir yangın söndürücüler mevcuttur. Kimyasal yangın söndürücüler TSE standartlarına uygun olacaktır.


Taşınabilir Söndürme Tüpleri


MADDE 23- Kimyasal yangın söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda varolan durum ve risklere göre belirlenir.


Her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 metrekare taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte altı kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması esas alınacaktır.Yangın riski yüksek olan yerlerde bu ölçüye bağlı kalınmaz, fazla sayıda tüp bulundurulur,


Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınma, her durumda kolayca görülebilir yerlere yerleştirilir. Kalorifer ısısından ve diğer ısı kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde bulundurulacaktır. Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan, kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde monte edilir. Kolayca alınabilecek şekilde duvara asılı bulundurulacaktır. Bütün arabalı yangın söndürücüler TS 11749-EN 1866 kalite belgeli olacaktır. Elde taşınabilir yangın söndürme tüpleri en az TS 862- EN 3 kalite belgeli olacaktır.


Yeni satın alınacak kimyasal yangın söndürücüler ve mevcutların dolumu için satın alınacak kuru kimyevi toz ve diğer Maddeler ISO 9000 kalite belgeli olanlar tercih edilecektir.

Mevcut kimyasal yangın söndürme tüpleri devamlı basınç göstergeli ve bir kullanımlıktır. Göstergesi yeşilden düşen veya pimi çekilmiş olan yada az bir kısmı kullanılmış da olsa tüpün yeniden dolumu yaptırılacaktır. Satın alman veya dolumu yapılan tüplerin firmalarca verilen garanti süreleri dolanlar, yeniden doldurulacaktır.


Periyodik Testler ve Bakım


MADDE 24 - a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında bulunan yangın söndürme tüplerine dolum, bakım ve test yapacak firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olmalıdırlar. Belgesi olmayana veya yetersiz belgeli olanlara iş verilmeyecektir.


b) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri birimlerince satın alınacak veya dolumu yaptırılacak tüpler için ilgili firma ile mevzuat kapsamında sözleşme tanzim edilecek ve devamlılığı takip edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Maddeler

Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması


MADDE 25- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında, tehlikeli Maddelerden kalorifer kazan dairesi, yakıt tankları mevcuttur, hastane yemekhanesi sıvı petrol gazı tankları mevcuttur, laboratuarlarda eğitim ve deney amaçlı az da olsa tehlikeli Maddeler bulunmaktadır. Bahse konu bu Maddelerle ilgili çalışanlar gerekli tedbirleri almaktadırlar. Ayrıca özel bir tedbir alınmış değildir.


Kalorifer kazan daireleri tabanına dökülen yakıt ve yanıcı Maddeler sık sık temizlenerek , yangın riskine karşı gerekli tedbirler alınacaktır.


İlgili Yönetmelik 

MADDE 26- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında çay ocağı, laboratuar, mutfak ve benzeri yerlerde mevcut kullanılan sıvı petrol gazı tüpleri, ocağa bağlı olanın dışında ikinci yedek, yanında bulundurulmayacaktır. Dışarıda özel tanzim edilmiş depoda saklanacak, kullanılan bittiğinde yenisi takılacak, boş olan depoya iade edilecektir.


SPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları) tüpleri dik konumda bulundurulacak, tüp ile cihaz arasında hortum kullanılması gerektiğinde, en fazla yüz elli santim uzunluğunda TSE kaliteli, bağlantı ve kelepçeleri ile usulüne uygun kullanılacaktır.


SPG tüpleri kapalı veya az havalanan bîr yerde bulundurulursa, bu bölümün sık sık havalandırılması sağlanacaktır.


Tüpler doğrudan güneş ışığına hedef olmayacaktır.


SPG tüpleri kalorifer radyatörlerinin, soba ve benzeri ısı yayan cihazların yanına konulmayacaktır. Yani tüp ısıdan etkilenmeyecektir.


SPG kullanılan mutfaklarda, gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaracak, gaz uyan cihazı bulundurulacaktır,

İşyeri veya topluma açık her türlü binada, zemin seviyesinin altında kalan, tam bodrum katlarında SPG tüpü bulundurulmayacaktır.


Tüpler ve bunlarla birlikte kullanılan cihazlar "uyku" mahallerinde bulundurulmayacaktır.


Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında kullanılan tüplerin değiştirilmeleri, tüpleri satan bayilerin eğitilmiş elemanları tarafından, bayilerin sorumluluğunda yapılacaktır.

ALTINCI BÖLÜM




Ekipler Yönerge ve Yangın Güvenliği Sorumluluğu


Sorumluluk


MADDE 27- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında yangın güvenliğinden her binadaki en üst amir sorumludur. Sorumlu yangına karşı koruma önlemlerini aldırmak ve kontrol etmekle yükümlüdür.


Ekiplerin Kuruluşu ve Çalışma Esasları


MADDE 28- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında bir yangın halinde görev almak üzere birimin ve ünitenin durumu ve yoğunluk göz önünde bulundurularak aşağıdaki ekipler oluşturulur.


EKİP BAŞI:



a)
Söndürme Ekibi : (en az 3 kişi)


b)
Kurtarma Ekibi: (en az 3 kişi)


c)
Koruma Ekibi: (en az 3 kişi)


d)
İlkyardım Ekibi : (en az 3 kişi)


Ekiplerin Görevleri:


MADDE 29- a)Söndürme Ekibi : Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek veya genişlemesine mani olmak.


b) Kurtarma Ekibi : Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek.


c) Koruma Ekibi : Kurtarılan eşya ve evrakı korumak, panik ve kargaşayı önlemek.


d) İlkyardım Ekibi; Yaralanan ve hastalanan kişilere ilkyardım yapmak.


Ekiplerin Çalışma Esasları


MADDE 30- Ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları esastır. Yangın haberini alan ekipler mevcut araç ve gereçleriyle derhal olay yerine hareket ederler. Olay yerinde gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye ve genişlemesini önlemeye çalışır. Kurtarma ekipleri varsa önce canlıları kurtarır daha sonra "Yangında İlk Kurtarılacak Evrakları" büro şefinin nezareti altında çuvallara ve torbalara koyarak boşaltmaya hazır hale getirirler. Bu torbalar yanma tehlikesi olmayan kısımlara taşınır. Boşaltılan eşya ve evrakın güvenliği koruma ekiplerince sağlanır. İlkyardım ekipleri ise yaralananlara ilk müdahaleyi yaparak, sağlık kuruluşuna sevk eder.


Genel Eğitim


MADDE 31- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında birim amirlerince oluşturulacak yangına müdahale ekipleri, birim amirlerinin belirleyeceği zamanda. Savunma Uzmanlığı ve şehir itfaiyesi ile de işbirliği yapılarak yangın söndürme tüplerinin ve malzemelerinin kullanımı, yangına müdahale yöntemleri konularında her yıl tatbiki eğitimden geçirilirler.


Denetim


MADDE 32- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarında ve birimlerinde bu talimatnamedeki hükümlerin uygulanıp uygulanmadığını. Bakanlığımız Denetleme Yönergesi gereği, denetlenecektir.


Ödenek


MADDE 33- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri binalarının yangından korunması için yıllık bütçelere konulan ödenek başka amaç için kullanılmaz.


Talimatnamenin Hazırlanması:


MADDE 34- 12.06.2002 tarih ve 2002/4390 sayılı "Binaların yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" ve Yönerge esaslarına uygun olarak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bölge Baştabiplikleri ve  Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklileri Yangından Korunma Talimatnamesi hazırlanmıştır.


Talimatnamenin bir örneği Mahalli Belediye İtfaiye Teşkilatına, bir örneği İl Sivil Savunma Müdürlüğüne gönderilecektir.
YEDİNCİ  BÖLÜM
Son Hükümler


Hükümlere Riayet

MADDE 35- Bu talimatname hükümlerine karşı hareket edenler hakkında idari emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında fiilin derecesine göre görevi ihmal ve suiistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır.


MADDE 36- Daha önceden 26.10.1995 tarihli ve 95/7477 sayılı "Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" ve 28 Şubat 2002 tarih ve 385 sayılı Sağlık Bakanlığı Yangın Yönergesi esaslarına göre hazırlanmış olan Kamu Binalarının Yangından Korunma Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürütme


MADDE 37 – (1) Bu Yönerge hükümleri Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü tarafından yürütülür.


Yürürlük


MADDE 38  - (1) Bu Yönerge Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü onayıyla yürürlüğe girer.
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